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Enerjl ve Tabili Kaynakiar Bakanhg Maden Isleri Genel Miidirliigiinden :

Yeralti maden ocaklar igin AlSsz, giig transformatéiriine alt MGM 107/1883
sayih gartname,

Yeralti maden ocaklarinda kullamlan alev sizdirmaz Szellikteli kuru tip giig
transformatbrlerinin dizayn ve ALSz Sertifikalama esaslarini belirleyen bu sartname
1/6/1983 tarihinden itibaren gegerlidir.

TSE tarafindan Szel standart gihanlincaya ve/veya bu gartnamenin yenisl ya-

yinlanincaya kadar imalater ve kullame kuruluglar gartname hilkiimlerine uymak
zorundadiriar,

ALBz miiracaat, test ve sertifika iglemleri Alev Sizdirmazhik Yinetmellgine
gore agafnda adresi belirtilen kurulugumuzea yiiriitillecektir.

T.C. Enerji ve Tabif Kaynaklar Bakanhg: Maden 1gleri Genel Mildirlligll Alev
Sizdirmazlik Test fstasyonu Midiirligti Uzllmez Caddesi Zonguldak

Tif, : 2204 - 3601
Teleks : 48538 Etlk TR

MGM SARTNAME No: 107/1883
Yeralt: Maden Ocaklan i¢in
ALSz GUC TRANSFORMATORY

I — KAPSAM

Bu gartname yeralti maden oeaklarinda kullamilacak 3 fagh, 50 KVA nin iige-
rindekl gii¢lerde hava sofutmal kuru tip alev smzdirmaz Szellikteki giig transforma-
tirlerinin dizayn, test ve sertifika iglemlerini kapsar,

TS 3492 ye gbre yapilmig kendinden emniyetli transformatérierle, TS 3380 ve
ALSz ybnetmeligine gére dizayn edilmig tek fazh kilgik glicli maden ocag 1k ve
yagh tip gilic transformatérierini kapsamaz.

II — GENEL YAPI

Transformatbrlerin elektrilkd yapisi TS 267 gil¢ transformatbrleri standartina
uygun olacaktir.

Il — OZEL YAPI

Transformatériin muhafazas, flang ylizeylerl, yilksek, diisiik gerilim, gilas
terminalleri ve bunlarin bulundugu hilcreler, kesiciler, kesicilerin transformatire
baglanti veya kablo irtibatlari maden ocafi kullamm sgartlarina ve gayesine uygun
tizel yapida olacaktir, ;

3.1 — 1ZOLASYON ve SICAKLIK
H ve C sinifi izolasyon malzemeleri kullamlacaktir,

Tam yilk siirekli gahgma gartlarinda transformatr ve bagh parcalann dig
ylzeyinde hig bir noktada sicaklik artij 80° C yl gegmiyecektir,

wk




































